UFAG LABORATORIEN AG  Telefon +41 58 434 43 00

portod WisBag et UFAG @ LABORATORIEN

CH-6210 Sursee www.ufag-laboratorien.ch

Wasserversorgungsgenossenschaft Rémerswil Kunden-Nr.: 60748
Herr Jvan Estermann

Gormundstrasse 2a

CH-6027 Romerswil

Kopie an: Wasserversorgungsgenossenschaft Rémerswil, Info, Rémerswil
Rechnung an: Wasserversorgungsgenossenschaft Romerswil, Frau Erna Schacher-Achermann,
Romerswil
Prufbericht Auftrags-Nr.:  25-05937 Seite 1 von 3
Eingang: 14.04.25  Erledigt: 08.05.25
Ubersicht
Pos. Proben-Nr. Probename, Probenbezeichnung lhre Probenreferenz
1 25-05937-001 Netzprobe Hochzone, bei Kirche
Sursee, 08.05.2025 lhr Ansprechpartner: Digitally signed by UFAG Laboratorien AG
. Date: 2025.05.08 14:11:09 GMT+02:00
Dr. Michael Stephany Reason: Released by Michael Stephany

Fachspezialist Auftragsmanagement LM/FM_ocation: CH-6210 Sursee

Dieser Bericht wurde durch ein validiertes Laborinformationssystem generiert.
Die Freigabe erfolgte durch riickverfolgbare elektronische Unterschriften.

Der vorliegende Priifbericht bezieht sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe, wie erhalten. Nahere Kenndaten zu den verwendeten
Untersuchungsmethoden inkl. Messunsicherheit stehen auf Anfrage zur Verfigung. Die mit [*] bezeichneten Methoden gehdren nicht zum
Geltungsbereich der Akkreditierung. Mit [**] bezeichnete Methoden wurden von einem Unterauftragnehmer durchgefiihrt. Ausziige aus dem
Prifbericht dirfen nur mit schriftlicher Genehmigung der UFAG LABORATORIEN AG erstellt werden. Es gelten unsere AGB.
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Auftraggeber: Wasserversorgungsgenossenschaft Rémerswil, KdNr. 60748
Herr Jvan Estermann
CH-6027 Romerswil

Position: 1

Proben-Nr.: 25-05937-001

Probename: Netzprobe Hochzone

Probenbezeichnung: bei Kirche

Menge: 500 ml

Oberfl. Temp. bei Eing. in 15.5

°C:

Code - Methode, Messtechnik BG /NG
Parameter Resultat Einheit Spezifikation  Richt-/Tol.w. Héchstwert  (LOQ/LOD)

Mikrobiologie

ISONMIKO002 - ISO 6222, Keimzahlung

Aerobe Keime (GKZ) <1 KBE/mI max. 300

SLMTMIKO003 - ISO 7899-2 mod., Keimzahlung, VM0189
Enterokokken nnin 100 ml nn

ISOTMIKO008 - ISO 16649 mod., Keimzahlung
Escherichia coli nnin 100 ml nn

Stickstoffverbindungen

EDINFOTO002 - EDI, photometrisch

Ammonium NH4 <0.015mgl/l max. 0.100
DINNFOTO13 - DIN EN 1SO 13395, CFA, [**]
Nitrit NO2 <0.010 mg/l max. 0.1
Anionen
DINNICHO01 - DIN EN ISO 10304-1, IC, [**]
Nitrat NO3 26 mgl/l max. 40
Chlorid Cl 15 mg/l
Sulfat SO4 11 mg/l
DINNFOTO15 - DIN EN 1SO 15681, CFA, [*]
ortho-Phosphat PO4 <0.10 mg/l
Wasserharte
DINNICP001 - DIN, ICP-OES
Calcium Ca 130.4 mg/l
Magnesium Mg 14.9 mgl/l
INTNBEROO2 - berechnet aus Kalk- und Magnesiumharte
Gesamtharte 38.6 °fH
Legende: nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG) NG = Nachweisgrenze KBE = Kolonienbildende Einheiten
nb = nicht bestimmbar (unterhalb BG) BG = Bestimmungsgrenze TS = Trockensubstanz
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Herr Jvan Estermann
CH-6027 Romerswil

Position: 1

Proben-Nr.: 25-05937-001

Probename: Netzprobe Hochzone

Probenbezeichnung: bei Kirche

Menge: 500 ml

Oberfl. Temp. bei Eing. in 15.5

°C:

Code - Methode, Messtechnik BG /NG
Parameter Resultat Einheit Spezifikation  Richt-/Tol.w. Héchstwert  (LOQ/LOD)

Physikalische Parameter

EDINCONO001 - EDI, conductometrisch

Leitfahigkeit 719.4 uS/cm

EDINPOTO001 - EDI, potentiometrisch

pH-Wert 7.9

DINNFOTO11 - DIN EN ISO 7027-1, nephelometrisch, [**]

Tribung 0.26 TE/F 1

Elemente

DINNICPO001 - DIN, ICP-OES
Kalium K 1.3 mgl/l
Natrium Na 10.72 mg/| max. 200

Diverses

INTNLCM142 - LC-MS/MS, [**]
Chlorthalonil-Metabolit < 0.025 pg/l max. 0.1
R417888
Chlorthalonil-Metabolit 0.25 pg/l max. 0.1
R471811

Kommentare
Lebensmittelrechtliche Beurteilung:
Die untersuchte Probe erflllt im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen die Anforderungen der

Verordnung des EDI Uber Trinkwasser sowie Wasser in ¢ffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen
(TBDV) vom 16. Dezember 2016 in der aktuellen Version nicht.

Legende: nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG) NG = Nachweisgrenze KBE = Kolonienbildende Einheiten
nb = nicht bestimmbar (unterhalb BG) BG = Bestimmungsgrenze TS = Trockensubstanz
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